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ВВЕДЕНИЕ 

Проектная документация разработана на основании задания на проектирование по объ-

екту «Тепловые сети поселка Мотыгино Мотыгинского района Красноярского края». 

Объем и состав проекта соответствует «Положению о составе разделов проектной до-

кументации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 г. №87. При разработке учтены требования законодательства Российской Фе-

дерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных 

ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность. 

Все используемое оборудование сертифицируется в системе ГОСТ Р для использования 

в Российской Федерации, будет иметь сертификаты соответствия Российским нормам пожар-

ной безопасности и необходимые разрешительные документы Госгортехнадзора (Ростех-

надзора). 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Основания для разработки проектной документации 

Проектная документация по объекту «Тепловые сети поселка Мотыгино Мотыгинского 

района Красноярского края» разработана на основании задания на проектирование  приложе-

ние к договору подряда №1006-16/22 от 14.09.2022 заключённого между ООО «КИЦ»  и АО 

«КрасЭКО». 

1.2. Исходные данные для проектирования 

При разработке проектной документации были использованы следующие документы: 

«Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 

«Тепловые сети поселка Мотыгино Мотыгинского района Красноярского края»; 

- «Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям выполненный 

ООО «Вектор А» 2022 г. Шифр: ЕТС-26.ПП21-38-П.00.02-ИГДИ; 

- «Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполненный 

ООО «ИНГС» 2022 г. Шифр: ЕТС-26.ПП21-38-П.00.02-ИГИ; 

- «Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям выполненный ООО 

«ИНГС» 2022 г. Шифр: ЕТС-26.ПП21-38-П.00.02-ИЭИ,  

- «Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям выполнен-

ный ООО «ИНГС» 2022 г. Шифр: ЕТС-26.ПП21-38-П.00.02-ИГМИ 

1.3. Сведения о климатической, географической, инженерно-геологической и 

гидрологической характеристике района 

1.1.1. Физико-географическая характеристика района 

Климат 

   Климатическая характеристика рассматриваемого района приводится по материалам 

для большого ряда наблюдений Красноярской гидрометеорологической обсерватории и СП 

131.13330.2020. 

Климат умеренно континентальный, характеризуется резкими перепадами температур, 

как в течение суток, так и в течение года, а также продолжительной холодной зимой и корот-

ким, довольно жарким, летом. 

Континентальность климата обеспечивает быструю смену зимних холодов на весеннее 

тепло. Однако низменный рельеф способствует проникновению арктического антициклона. 

Его действие усиливается после разрушения сибирского антициклона с наступлением теплого 

периода. Поэтому до июня бывают заморозки. 

По данным СП 131.13330.2020 по климатическому районированию участок работ отно-

сится к климатическому району I, подрайону IВ. 

Температура воздуха. 
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Среднегодовая температура воздуха для г. Енисейска равна минус 1,1°С. Средняя 

тем-пература января, самого холодного месяца года, равна минус 21,4°С (таблица 3.1), 

абсолют-ный минимум минус 59°С. 

Средняя температура июля, самого теплого месяца равна плюс 18,6°С, абсолютный 

максимум – плюс 35°С. 

Таблица 3.1 – Данные по среднемесячной и годовой температуре воздуха, °С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-21,4 -18,9 -9,2 0,1 8,0 15,6 18,6 14,9 8,0 -0,1 -10,7 -18,3 -1,1 

 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 % составляет ми-

нус 49°С. 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 % составляет ми-

нус 47°С. 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 % составля-

ет минус 47°С. 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 % составля-

ет минус 44°С. 

Температура воздуха теплого периода года обеспеченностью 0,95 % составляет плюс 

22°С. 

Температура воздуха теплого периода года обеспеченностью 0,98 % составляет плюс 

26°С (СП 131.13330.2020).  

Осадки. 

Среднегодовое количество осадков по городу Енисейск составляет 482 мм. Количество 

осадков за холодный период (ноябрь-март) составляет 141 мм, за теплый – 341 мм (апрель-

октябрь). 

Суточный максимум осадков составляет 74 мм. 

Снежный покров. 

В зимний период на данной территории устанавливается область высокого давления, 

где господствует сибирский антициклон, характеризующийся преобладанием малооблачной 

погоды со слабыми ветрами и осадками в виде снега, составляющих до 30 - 40% общего коли-

чества осадков. В конце второй половины октября снегом покрывается вся исследуемая тер-

ритория. Продолжительность снежного покрова составляет в среднем 187 дней (таблица 3.2). 

Устойчивый снежный покров начинает разрушаться обычно во второй половине апреля после 

наступления дневных положительных температур и полностью сходит в среднем в начале мая.  

Таблица 3.2 – Даты образования и схода устойчивого снежного покрова. Метеостанция 

Енисейск 

Дата образования устойчивого 

снежного покрова Дата схода снежного покрова Число дней со снеж-ным по-

кровом 

средняя самая ран-няя поздняя средняя самая ран-няя

 поздняя  

м.ст. Енисейск 

25.X 03.X 09.XI 02.V 09.IV 26.V 187 
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Средняя высота снежного покрова из наибольших значений на открытом месте в поле 

составляет около 60 см, наибольшая 80-95 см, в лесу наибольшая высота снежного покрова в 

среднем составляет 55 см. Нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонталь-

ной поверхности принимается 2,0 (200) кПа (кгс/м2). 

Влажность воздуха. 

 

Влажность воздуха имеет три основных показателя: упругость водяного пара, относи-

тельная влажность и недостаток (дефицит) насыщения воздуха водяным паром. 

Упругость водяного пара – это его парциальное давление. Она зависит от температуры 

воздуха и меняется аналогично годовому ходу температуры. Годовая амплитуда средней ме-

сячной упругости водяного пара составляет 1,3-15,0 гПа (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Многолетние средние месячные и годовые значения парциального дав-

ления водяного пара (гПа). 

Характери-стика влаж-ности I II III IV V VI VII VIII

 IX X XI XII Год 

Парциальное давление, гПа 1,3 1,4 2,4 3,9 6,3 11,4 15,0 13,0

 8,4 4,9 2,7 1,5 6,0 

Относительная влажность воздуха является показателем насыщения воздуха водяным 

паром. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца - 78 %, 

наиболее теплого – 72 %. 

Ветер. 

Преобладающее направление ветра в течение года – юго-восточное и западное.  

Ветер и режим ветра непосредственно связаны с распределением атмосферного давле-

ния и его сезонными изменениями. Характерна однородность режима ветра в течение всего 

года. Преобладающее направление ветра юго-восточное и юго-западное. Повторяемость юго-

восточных ветров велика в течение всего года (15-33 %). Наибольшие средние скорости 3 м/с 

(май). В период прохождения циклонов скорость ветра достигает 8-11 м/с, отдельные порывы 

бывают до 30 м/с. Сильные ветры со скоростью 15 м/с и более наблюдаются в течение всего 

года. 

Нагрузки и воздействия. 

Территория объекта по весу снегового покрова к IV району по карте 1 СП 

20.13330.2016. Нормативная снеговая нагрузка согласно таблице 10.1 СП 20.13330.2016 со-

ставляет 2,0 кПа. 

Территория объекта по ветровому напору относится к II географическому району по 

карте 2 СП 20.13330.2016. Нормативное значение ветрового давления согласно таблице 11.1 

СП 20.13330.2016 составляет 0,30 кПа. 

Территория объекта по толщине стенки гололеда относится к I географическому району 

по карте 3 СП 20.13330.2016. Толщина стенки гололеда согласно таблице 12.1 СП 

20.13330.2016 составляет не менее 3 мм. 

Геоморфология. 

Рассматриваемая участок проектируемого строительства и реконструкции находится на левом 

берегу р. Ангара, в пределах ее надпойменной террасы. Гидросеть района работ представлена 

рекой Ангара. Минимальное расстояние от участка работ до р. Ангара составляет 110 м (уча-

сток тепловой сети между УП19- УП20), максимальное- 210 м (УП 2).  
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Природный рельеф площадки изысканий изменен при проведении планировочных ра-

бот при строительном освоении территории. Абсолютные отметки составляют 117,50-126,00 м. 

 Геологическое строение. 

Инженерно-геологический разрез участка изысканий с поверхности до глубины 6,0 м 

представлен техногенными и аллювиальными отложениями четвертичного возраста.  

Выделение инженерно-геологических элементов производилось в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 20522-2012 [11] на основе качественной оценки характера пространственной 

изменчивости частных значений характеристик в плане и по глубине инженерно-

геологического элемента. Учитывается возраст, генезис, геолого-литологические особенности, 

состав, состояние и номенклатурный вид грунтов, в соответствии с классификацией ГОСТ 

25100-2020 [10].  

С поверхности участка изысканий местами имеет распространение почвенно-

растительный слой, мощностью 0,2 м 

В разрезе грунтового основания участка выделено 4 инженерно-геологических элемен-

та (ИГЭ): 

Техногенные отложения (tQIV):  

- ИГЭ-1 – насыпной грунт слежавшийся, представлен в пределах площадки изысканий 

суглинком мягкопластичным, супесью пластичной, галькой, гравием и песком, вскрыт под 

почвенно-растительным слоем и с поверхности, скважиной № 22302 ниже асфальта (0,3 м), 

залегает в интервале глубин от 0,0-0,3 до 0,2-3,2 м, мощностью 0,2-3,0 м. 

Аллювиальные отложения (aQ):  

- ИГЭ-3 – суглинок мягкопластичный и тугопластичный непросадочный, серого цвета, с 

прослоями песка, грунт имеет практически повсеместное распространение, вскрыт в интер-

вале глубин от 1,5-5,7 до 6,0 м, мощностью 0,3-4,5 м; 

- ИГЭ-4 – супесь пластичная и твердая непросадочная, серовато-коричневого цвета, 

грунт имеет практически повсеместное распространение, вскрыт в верхней части грунтового 

основания, залегает в интервале глубин от 0,2-2,5 до 2,1-5,7 м, мощностью 1,2-3,2 м; 

- ИГЭ-4а – супесь текучая непросадочная, серовато-коричневого цвета, грунт имеет 

практически повсеместное распространение, вскрыт в средней и нижней частях грунтового 

основания, залегает в интервале глубин от 2,1-3,5 до 3,6-6,0 м, мощностью 1,5-3,3 м. 

Условия залегания литолого-генетических типов, видов и разновидностей грунтов и их 

описание представлены инженерно-геологическими разрезами I-I – II-II и геолого-

литологическими колонками по скважинам №№ 22301-22307, (ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГИ-

Г.2 и ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГИ-Г.3). 

1.4. Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по 

территории района строительства, обоснование выбранного варианта трассы 

Система теплоснабжения поселка Мотыгино децентрализованная, представлена девя-

тью источниками тепловой энергии и распределительными тепловыми сетями. От суще-

ствующих источников тепла нагретая вода поступает в сети и далее к абонентам. Водяные 

тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении; прокладка трубопроводов в основ-ном 

подземная, надземная. Теплоноситель – вода с параметрами 75/60ºС. Общая протяжен-ность 

тепловых сетей системы отопления составляет 19100 м. К тепловой сети подключено 507 

потребителей с общей тепловой нагрузкой 6,02 Гкал/ч. 
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Источники комбинированной выработки на территории МО поселка Мотыгина 

отсут-ствуют. 

Источники тепла и тепловые сети по концессионному соглашению обслуживаются АО 

"КрасЭКо", за исключением здания и всего основного и вспомогательного оборудования 

котельной №4 по ул. Юбилейная, 7а, которая находится в собственности у ООО «Энергия». 

Развития системы теплоснабжения предусматривает для повышения надежности и 

эффективности работы котельных строительство автоматических блочно-модульных 

котельных (АБМК) взамен малоэффективных котельных. К закрытию и замещению на АБМК 

предлагаются котельные №№1,3,5,6,7,8,11,12, при этом котельные №1,5,11 предлагаются к 

объединению на базе котельной №1. 

В данном проекте выполнены решения об устройстве  новых магистральных тепловых 

сетей от Тепловых сетей котельной №1 до  потребителей котельных №11, и №5 

Решения по реконструкции существующих тепловых сетей  котельной №5 для 

подключения к сетям котельной № 1 приведены во втором этапе проекта. 

Настоящим проектом рассмотрены Решения об устройстве магистральных тепловых 

сетей тепловых сетей от Тепловых сетей котельной №1 до  потребителей котельных №11, и 

№5. 

При проектиовании выбрана трасса в наименее загруженном инженерными 

коммуникациями створе, без ограничений имущественно правового характера третьих лиц.  

Начало теплотрассы 2 Ду 150 размещено, рядом существующей тепловой камеры ТК27, 

системы теплоснабжения котельной № 1. Врезку в тепловую сеть Ду 150 выполнена в 

подземном  исполнении с установкой запорной отсечной арматуры, с устройством новой 

тепловой камеры. От места врезки до ТК1 предлагается надземное выполнение трассы на 

низких опорах.. 

Створ трассы выбран по существующей жилой застройке, не планируемой к расшире-

нию либо переустройству. Доступ к тепловым камерам и тепловой сети после окончания 

строительства будет легкодоступен, поскольку тепловая сеть расположена приемущественно 

под автомобильной дорогойи и дополнительных организационных мероприятий для 

обслуживания не потребует.  

Створ проектируемой магистральной тепловой сети выбран вне территорий объектов 

(общеобразовательные организации, в том числе внешкольные, организации, осуществляющие 

медицинскую деятельность).  

 Район проектируемой теплотрассы насыщен существующими коммуникациями (при 

строительстве трасы потребуется выполнить ориентировочно 130 пересечений существующих 

коммуникаций (водопровод, канализации, КЛ, ВЛ сети связи). При проектирование учтены  

расстояние от проектируемой  тепловой сети до существующих инжинерных комуникаций  

(по горизонтали при подземной прокладке в свету): 

-кабеля связи – не менее 1 м;   

-кабелей силовых всех напряжений – не менее 2 м; 

-водопровода – не менее 1.5 м; 

-канализации – не менее 1.0 м.  

-до опор ВЛ до 1 кВ  - не менее 1.0 м,  

- от опор ВЛ от 1 кВ до 35 к-  не менее 2.0 м,  

- от опор св. 35 кВ не менее  3.0 м. 

(расстояние по вертикали): 
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-не менее 0.2 м – от водопровода, канализации; 

-не менее 0.4 м - от электрокабеля напряжением до 35 кВ и кабеля связи.  

От тепловой сети  

 

1.5. Сведения о линейном объекте, его назначении 

Техническим заданием,  приложение № 1 к договору на выполнение проектно-

изыскательских работ «Тепловые сети поселка Мотыгино Мотыгинского района Красноярско-

го края» предусмотрено строительство тепловой сети для передачи тепловой энергии и тепло-

носителя от Котельной №1  до потребителей котельных  №11,и №5.  

Точка подключения и параметры тепловой сети и параметры  определены . Техниче-

скими условиями  на подключение  к тепловой сети Приложение №2  

Проектируемы сети теплоснабжения относятся к магистральным тепловым сетям.  

 Теплоноситель вода с параметрами: 

• Расчетный температурный график тепловой сети:85/70 °С 

• Напоры сетевой воды в точке подключения:P1 = 3,4 кгс/см2; P2 = 1,7 кгс/см2 

  - система горячего водоснабжения закрытая, в переходной период (открытая), после 

переводы систем  потребителей закрытая. 

Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств линейного 

объекта. 

Общая протяженность трассы составляет  м., из них: 

- м – прокладка надземная на низких опорах 

-  м – прокладка подземная в сборном ж/б канале 

Количество проектируемых тепловых камер – 5 шт.  

Количество дренажных колодцев 5 шт. 

Створ трассы Расположен под автомобильной дорогой 3 категории. Процесс строитель-

ства тепломагистрали предлагает полный демонтаж дорожного покрытия с последующим вос-

становлением.               

Проектируемая ТС пересекает: 

– от УП1 до УП2 – ВЛ-0,4 кВ; 

– от УП2 до УП3 – гравийный проезд, ВЛ-0,4 кВ; 

– от УП3 до УП4 – сети связи; 

– от УП4 до УП5 – гравийный проезд; 

– от УП5 до УП6 – гравийный проезд, ВЛ-0,4 кВ (в двух местах), сети связи; 

– от УП6 до УП7 – ВЛ-0,4 кВ; 

– от УП8 до ТК-12(рек.) – гравийный проезд, ВЛ-0,4 кВ (в 4-ех местах), сети связи, 

асфальтированный тротуар, автомобильный проезд из бетонных плит, водопровод (в двух ме-

стах), теплопровод; 

– от ТК-12(рек.) до УП9 –автомобильный проезд из бетонных плит; 

– от УП9 до УП10 – асфальтированный проезд, ВЛ-0,4 кВ; 
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– от УП10 до УП11 – ВЛ-0,4 кВ (в 2-ух местах); 

– от УП15 до ТК-1 (нов.) – ВЛ-0,4 кВ (в 3-ех местах), асфальтированный тро-туар, 

водопровод; 

– от УП16 до УП17 – ВЛ-0,4 кВ, асфальтированный тротуар, водопровод; 

– от УП17 до УП17 – ВЛ-0,4 кВ, асфальтированный проезд, остановочный пункт 

общественного транспорта; 

– от УП18 до УП19 – ВЛ-0,4 кВ (в 3-ех местах), асфальтированный тротуар (в двух 

местах), водопровод (в двух местах); 

– от УП19 до УП20 – ВЛ-0,4 кВ; 

– от УП20 до УП21 – ВЛ-0,4 кВ (в двух местах), водопровод; 

– от УП21 до УП22 – ВЛ-0,4 кВ; 

– от УП22 до ТК-3 (рек.) – водопровод. 

Объект запроектирован за пределами 1-го пояса зон санитарной охраны источников во-

доснабжения и водопроводов в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Теплотрасса запроектирована вне территории кладбищ, свалок скотомогильников, зем-

ледельческих полей орошения и полей ассенизации, в соответствие с требованиями п. 3.1.18 

СанПиН 2.1.4.2496-09. 

1.6. Технико-экономическая характеристика объекта 

В данном разделе проекта рассматривается вновь проектируемая тепловая сеть пре-

имущественно подземной прокладки  безканально в местах пересечения с автомобильной до-

рогой в непроходных железобетонных каналах из сборных элементов. 

Начальной точкой проектирования является место врезки в существующую тепловую 

сеть 2ДУ150. 

Конечной точкой проектирования тепловая камера на тепловых сетях подключаемых 

потребителей котельных №1 , №5 

Прокладка тепловой сети, в основном, подземная без канальная , лишь на небольшой 

протяженности в сборных железобетонных каналах по серии 3.006.1-2/82 -2056,18 м и - про-

кладка тепловой сети надземная, 

1.7. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и (или) постоянное 

пользование 

Границы полосы для временного пользования на период строительства приняты исходя 

из необходимой площади для обеспечения размещения строительных механизмов и их нор-

мальной эксплуатации в течение строительства тепловой сети: 

1.2.1. Охранная зона 

Ширина охранной зоны для тепловой сети, согласно Приказу Министерства архитек-

туры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 августа 1992 г. №197 «О 

типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», равна от 3 м в каждую сторону от 

края строительных конструкций.  

Границы охранной зоны приняты исходя из необходимой площади для обеспечения 

нормальной эксплуатации тепловой сети. Площадь охранной зоны тепловой сети равна: 

SОХР_общ = 7075 м2. 
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1.2.2. Полоса для временного пользования на период строительства 

Границы полосы для временного пользования на период строительства приняты исходя 

из необходимой площади для обеспечения размещения строительных механизмов и их нор-

мальной эксплуатации в течение строительства тепловой сети. 

Площадь полосы для временного пользования составляет SВРЕМ = 7075 м2.. 

1.8. Сведения о категории земель 

Трасса сетей проложены по землям категории «Земли населенных пунктов».  

1.9. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков 

Возмещение убытков не требуется. 

1.10. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований 

В проекте не используются изобретения и не проводятся патентные исследования. 

1.11. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий 

Разработка специальных технических условий не предусматривается. 

1.12. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при 

выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений 

Расчет теплотрассы на прочность  выполнен в программе «СТАРТ». 

1.13. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 

сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического 

обеспечения 

Затраты по сносу зданий и сооружений связанные с переселением людей не требуются. 

Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность линейного объ-

екта, последовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые 

сроки ввода их в эксплуатацию 

В период проведения работ по строительству участка тепловой магистрали планирует-

ся организация частичного или полного запрета движения транспортных потоков на период 

производства строительно-монтажных работ с организацией движения транспортных потоков 

по альтернативным проездам с организацией перекрываемых участков автомобильных дорог 

необходимой дорожно-знаковой информацией и элементами обустройства (при необходимо-

сти) на основании письма № 1175 от 17.09.2019г.: 

Участок сети, находящийся на проезжей части разрабатывается открытым способом 

вручную с разборкой дорожного полотна. Объезд осуществляется либо по дорожным плитам 

через лотки, либо по проезжим улицам, пересекающимися с улицей, на которой производятся 

работы  
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Окончательные испытания проводятся после завершения строительно-монтажных 

ра-бот и установки запорной арматуры и другого оборудования. Минимальное значение проб-

но-го давления должно составлять 1,25 рабочего давления, но не менее 16 кгс/см².  

При монтаже тепловых сетей согласно требования СП 74.13330.2011 «Тепловые сети» и 

приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116""Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением" должны быть проведены следующие испытания трубопроводов:  

- проверка чистоты трубопроводной системы, 

-  предварительные пневматические  испытания на прочность, 

- гидравлические испытания на прочность и плотность теплопроводов. 

До, вовремя и после окончания монтажа следует визуально удостовериться, что внут-

ренняя поверхность труб и фасонных изделий сухая, чистая и свободная от инородных тел. 

После окончания монтажа труб следует провести промывку системы водой. 

  Проверка качества сварных соединений включает в себя: 

1. Проверку исправности сварочного оборудования и измерительных приборов, каче-

ства применяемых материалов. 

2. Операционный контроль в процессе сборки и сварки трубопроводов в соответствии с 

требованиями СП 48.13330.2010 «Организация строительства». 

3. Визуальный осмотр сварных соединений. 

 Подготовка и сборка элементов под сварку, типы швов, виды сварки, сварочные 

материалы, технология сварочных работ должна соответствовать требованиям СП 

74.133330.2011 «Тепловые сети».  

 Проверку на плотность сварных стыков рекомендуется производить по участкам 

 При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и со-

оружений, не значащихся в рабочей документации, строительной организацией должны быть 

по согласованию с организацией, эксплуатирующей указанные коммуникации и сооружения, 

приняты меры к предохранению их от повреждений, а также обеспечению нормативных рас-

стояний в плане и профиле с проектной трассой.  

С целью предотвращения ухудшения надежности и улучшения энергосбережения про-

ектируемой системы теплоснабжения предусматривается: 

1. учет самого неблагоприятного сочетания нагрузок при расчете труб и опорных 

конструкций на прочность и жесткость; 

2. тепловая изоляция, обеспечивающая норму плотности теплового потока через 

поверхность не более нормируемой по СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и 

трубопроводов»; 

3. применение современного вида изоляции трубопровода из пенополиуретана 

(ППМИ). 

Обеспечение соблюдения требований по охране труда на проектируемом объекте долж-

но быть реализовано за счет выполнения следующих мероприятий:  

- создание системы подготовки и повышения квалификации в области охраны труда во 

всех сферах профессиональной деятельности работников;  

- разработка, тиражирование и распространение учебных пособий по охране труда, 

справочной литературы, плакатов;  
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- проведение периодических проверок выполнения установленных правил и мето-

дов обеспечения безопасности работ; 

-  координация образовательных, инженерных и контрольных мероприятий, а также ме-

роприятий по проверке соблюдения правил, эксплуатации труб и оборудования;  

-  сохранение условий работы, при которых обеспечивается безопасность и отсутствует 

влияние на здоровье технического персонала;  

- периодический инструктаж технического персонала о мерах техники безопасности и 

особенностях работы с КТ;  

- обеспечение отделом кадров эксплуатирующего предприятия организации и проведе-

ния предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занимающихся 

монтажом, эксплуатацией, техническим обслуживанием или ремонтом трубопроводов и обо-

рудования; 

- допуск к работам получает только технический персонал, который прошел соответ-

ствующий курс обучения навыкам безопасного производства работ;  

-  руководитель технического персонала, который проводит пуско-наладочные работы 

или ТО, должен самостоятельно или с привлечением специалиста по охране труда предприя-

тия разработать и утвердить руководителем предприятия соответствующую программу по 

обучению и контролю соблюдения требований охраны труда, учитывая требования типовых 

инструкций для соответствующих профессий и других нормативных документов в сфере охра-

ны труда. 

при производстве работ строительных, которые позволяют выполнить нижеприведен-

ные ограничения.  

При производстве строительных работ  и последующей эксплуатации объекта не допус-

кается загрязнение территории. Требуется  соблюдать надлежащий санитарный порядок и чи-

стоту территории; осуществляется своевременный вывоз нечистот и бытового мусора в места, 

специально отведенные для свалок в соответствии с 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 
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1. Постановление правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разде-

лов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
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ственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под из-

быточным давлением»» ГОСТ 21605-82 «Сети тепловые» (теплотехническая 

часть);  
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Приложение А. Техническое задание на разработку проектной 

документации  

(обязательное/) 
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Приложение Б. Технические условия на подключение к тепловой 

сети  

(обязательное/) 
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Копия исх. Б/н от 20.08.2022 г. от МУП «Мотыгинское ЖКХ» Технические условия на пе-

ресечение с водопроводными сетями   
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Приложение В. Копия Письма АО «КрасЭко» исх. №18/9111 от 

19.08.2022.г. «О Тепловых нагрузках п. Мотыгино» 

 

 



 

 

 

 

30  

      

ЕТС-26.ПП21-38.П.01.02-ПЗ 
Лист  

1  Зам 213-23  06.23 
24 

 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата  

         

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  
Приложение Г.  Копия письма исх. ИВ-237-13240 от 02.09.2022г. от 

МСЧ России «о расстоянии до ближайшего подразделения 

пожарной охраны». 
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Приложение Д. Копия письма ГК «Сибгранитстрой »   исх. 261 от 

24.10.2022. «О поставке Щебня и наличии строительной техники» 
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Приложение Е. Копия письма Мотыгинского филиала  

«Лесосибирск –Автодор»   исх. 285 от 25.10.2022. «О 

асфальтобетоне» 
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Приложение Ж. Копия гарантийного письма Администрации пгт. 

Мотыгино  исх. №1026 от 17.11.2022 «О выводе из эксплуатации 

котельных» 
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Приложение З. Копия письма от Администрации П. Мотыгино 

исх.№792 от 19.09.2022г. «о предоставлении информации» 
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Приложение И. Копия письма от Федерального агентства водных 

ресурсов  исх.№05-4228  от 16 09  2022г. «О предоставлении 

сведений из государственного водного реестра 
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Приложение К.  Копия письма от Федерального агентства по 

рыболовству  исх.№06-18/3314  от 12.10.2022г. «Рыб хозяйственная 

характеристика» 
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Приложение Л. Постановление№175-п от 16.11.2022г. 

Администрации п. Мотыгино  «Об установлении публичного 

сервитута» 

 



 

 

 

 

49  

      

ЕТС-26.ПП21-38.П.01.02-ПЗ 
Лист  

1  Зам 213-23  06.23 
43 

 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата  

         

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

  

 
 



 

 

 

 

50  

      

ЕТС-26.ПП21-38.П.01.02-ПЗ 
Лист  

1  Зам 213-23  06.23 
44 

 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата  

         

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 
 



 

 

 

 

51  

      

ЕТС-26.ПП21-38.П.01.02-ПЗ 
Лист  

1  Зам 213-23  06.23 
45 

 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата  

         

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 



 

 

 

 

52  

      

ЕТС-26.ПП21-38.П.01.02-ПЗ 
Лист  

1  Зам 213-23  06.23 
46 

 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата  

         

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 



 

 

 

 

53  

      

ЕТС-26.ПП21-38.П.01.02-ПЗ 
Лист  

1  Зам 213-23  06.23 
47 

 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата  

         

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  
Приложение М. Протокол АО «КрасЭКО» от 20.06.2023 г.  
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Приложение Н. Таблица сравнения стоимости доставки 

материалов 
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Приложение О. Письмо б/н от Администрации пгт.  Мотыгино      « 

об отсутствии площадок для постоянного складирования грунта» 
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Приложение П. Письмо исх №23-РК-1187 от 22.05.2023 г от ООО 

«РК» «О приёме на размещение грунта» 
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Приложение Р. Письмо исх №23-РК-1440 от 09.06.2023 г от ООО 

«РК» «Об изменении стоимости захоронения ТБО» 
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Приложение С. Письмо №1758 от 01.06.2023 г.  от Администрации 

пгт.  Мотыгино      «о временном складировании грунта» 
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Приложение Т. Письмо №83/2-1149 от 13.04.2023 г.  от КГКУ 

«Управление автомобильных дорог по красноярскому краю» О 

протяжённости маршрута.     
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего листов 

(страниц) в до-

кументе 

№ до-

кум. 
Подпись Дата Изме-

ненных 

Заме-

ненных 
Новых 

Аннули-

рованных 

1  1 14 0 64 213-23  06.23 
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